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,Wykonanie projektu budowlano-technologicznego i wykonanie robot remontowo-
budowlanych pomieszczen dwdch pracowni mammograficznych w
Centrum Onkologii - Instytut przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie”

Odpowiedzi na pytania zadane do postepowania PN-54/18/ZS
zdnia 13.04.2018r.

1. prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamowienia, SSIOWZ w pkt. 1 méwi o rezonansie
magnetycznym

Odpowiedz:
W pkcie SIWZ omytkowo wpisano "...nowego aparatu rezonansu magnetycznego",
prawidtowe brzmienie ponizej:

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji budowlano-technologicznej w
branzy konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa mammografu oraz wykonanie prac remontowo-
adaptacyjnych zgodnych z dokumentacja budowlano-technologiczna.

2. Prosimy o udostepnienie rzutu pomieszczen w pkt. 7 PFU zamawiajqcy mowi, iz

przedstawiono go w zatgczniku nr 1 do PFU, natomiast, jako zatqcznik nr 1 przedstawiono
instalacje mammografu

Odpowiedz:

W zataczeniu Zamawiajacy przedktada zatgczniki nr 1i 2 do PFU

3. Prosimy o udostepnienie dokumentacji techniczno-ruchowej mammografu,
Odpowiedz:

Dokumentacja techniczno-ruchowa mammografu bedzie dostepna dla Wykonawcy
wybranego w niniejszym postepowaniu - niezwtocznie po zawarciu umowy.

4. prosimy o wskazanie na rzucie lokalizacji trasy kablowej dla przeprowadzenia zasilania
LPD i RG, oraz wskazanie lokalizacji central ppoz i sieci komputerowej.

Odpowiedz:

Trasy kablowe powinien okresli¢ projekt wykonawczy wykonany przez Wykonawce.
Dotgczone pliki przedstawiajg:



Plik Lokalizacja LPD s telefon.pdf — przedstawia rzut parteru budynku RTG z zataczona
lokalizacjg LPD dla sieci telefonicznej. Sieci telefoniczna i informatyczna w CO-l sg
rozdzielone.

Plik Lokalizacja RG.pdf — przedstawia rzut poziomu -1 budynku RTG (bezposrednio pod
Zaktadem Radiologii |) z zaznaczong RG.

Zamawiajacy informuje iz drabiny kablowe wraz z liniami zasilajagcymi z pomieszczen
pracowni mammograficznych do rozdzielni gtéwnej powinny przebiegac przestrzeniami
technicznymi tj. z kondygnacji 0 gdzie znajduja sie pomieszczenia objete opracowaniem po
przez kondygnacje -2(przestrzen techniczna) do RnnRTG znajdujgcej sie na poziomie -1.

Plik Lokalizacja ppoz.pdf — przedstawia rzut poziomu -1 budynku Curieterapii z zaznaczonymi
centralkami ppoz. Budynek Curieterapii przylega do budynku RTG od strony potudniowo-
zachodniej. Budynki sg oddzielone ciggiem komunikacyjnym o szerokosci 6 m oznaczonym w
pliku Lokalizacja RG.pdf jako , korytarz gtowny”.

W zataczeniu Zamawiajacy przedktada rzuty lokalizacji kablowej LPD i RG oraz instalacji p.poz

zataczniki:

- rzuty pomieszczen zatnr 1 2 do PFU
- rzut lokalizacja LPD tel

- rzut lokalizacja LPD

- rzut lokalizacja p.poz

- rzut lokalizacja RG




